
140
kontroli wykazało 

niezgodności 

wymagające 

podjęcia działań 

przez Klienta

W wyniku 

stwierdzonych 

niezgodności 

wykonano 

powtórne badania 

kontrolne w odniesieniu do

54
kontroli  

Statystyki kontroli dopuszczenia za 2014 rok



Często stwierdzane niezgodności w kontroli dopuszczenia

Brak lub 

nieaktualny znak 

jednostki 

dopuszczającej

Niewłaściwe lub niepełne oznakowanie wyrobu w innym zakresie, np: 
- przytoczenie nieaktualnego wydania normy, 

- brak informacji o zakresie stosowania wyrobu,

- w dokumentacji towarzyszącej wyrobowi brak informacji wymaganych w dokumentach 

odniesienia,

- zastosowanie zmian konstrukcyjnych/materiałowych (nie zgłoszonych do CNBOP-PIB).

Brak lub błędny 

numer 

świadectwa 

dopuszczenia



Jakie zmiany w 2015 roku ?

Program badań kontrolnych

ID: 
Nazwa wyrobu: 

Wyrób 1 

Grupa wg rozporządzenia 
MSWiA: … Rok nadzoru 

Lp. 
BADANA CECHA WYROBU 

(jeśli dotyczy) Wymaganie wg załącznika  

do rozporządzenia MSWiA 
1)

  I II III IV 

UWAGI 

1 Badanie nr 1 

Wymaganie nr 1 
§ 17 rozporządzenia 

1) 

Umowa o kontroli  

i nadzorowaniu udzielonego 
dopuszczenia 

+ + + +  

2 Badanie nr 2 Wymaganie nr 2  +  +  

3 Badanie nr 3 Wymaganie nr 3 +  +   

Kontrola dopuszczenia  
koszt sumaryczny 

zł (netto) 
koszt I Koszt II koszt III koszt IV  

Ilość próbek niezbędnych do 
przeprowadzenia kontroli dopuszczenia 

jedn. miary  
liczba / masa / objętość 

1 1 1 1   

Ostateczny termin udostępnienia próbki 

do badań w danym roku kontroli  
dzień.miesiąc 30.11 30.11 30.11 30.11  

1) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002;  Dz. U. z 2010, Nr 85, poz. 553). 
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